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実施設計は開削工法となっていますが、位置図では新御堂筋を３箇所
横断しています。この部分も開削の実施設計と考えるのでしょうか。

現状は開削工法での設計を考え
ておりますが、検討の中で推進
工法等、工法が変更となる場合
があります。

水理計算を行うとなっていますが、対象面積・接点数・延長等はどの程
度と考えておられますか。

現状の想定の中で水理計算の
範囲が最大となる場合は、面積
2.8㎢、延長43.5㎞程度と考えて
おり、検討の中で変更となる場合
があります。


