
令和6年5月24日

工事名又は業務名  
事業課庁舎大規模改修工事設計業務

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　６頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　６頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答  書    

委託特記仕様書　P6（6）貸与資料【駐車場棟、洗車場等】
①令和4年度耐震診断・補強計画報告書は”概要”と記載がありますが、
同報告書一式（構造計算書一式とも）も貸与していただけると考えてよろしいですか。
②上記診断・補強のIs値がわかる資料をご提示お願いします。
③上記補補強計画書における補強内容及び位置等がわかる資料をご提示お願いします。
（補強箇所・位置等が不明なので設計にかかる業務量算定ができません）
④上記耐震診断および補強計画に使用した耐震構造計算ソフト名をご教示ください。

①その通りでございます。
②別紙１をご覧ください。
③別紙2をご覧ください。
④ユニオンシステム株式会社　Super　Build/SS7　Ver1.1.1.18

委託特記仕様書　P6（6）貸与資料【事務所棟】
①平成26年度耐震診断・補強計画報告書は”概要”と記載がありますが、
同報告書一式（構造計算書一式とも）も貸与していただけると考えてよろしいですか。
②上記診断・補強のIs値がわかる資料をご提示お願いします。
③上記補補強計画書における補強内容及び位置等がわかる資料をご提示お願いします。
（補強箇所・位置等が不明なので設計にかかる業務量算定ができません）
④上記耐震診断および補強計画に使用した耐震構造計算ソフト名をご教示ください。

①その通りでございます。
②別紙3をご覧ください。
③別紙4をご覧ください。
④ユニオンシステム株式会社　Super　Build/RC診断2001　Ver2.62
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令和6年5月24日

工事名又は業務名  
事業課庁舎大規模改修工事設計業務

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　７頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

質    疑   事   項　（図面番号：　　　　　番　仕様書：　　　　　頁　設計図書：　　　　　頁）

回　　答

    質   疑　回　答  書    

委託特記仕様書　P7（8）業務にあたっての特記事項【耐震補強実施設計】
①専門機関による・・・総合判定とありますが、令和4年度実施の【駐車場棟、洗車場等】耐震では総
合判定は受けていなく、今回新たに耐震診断・補強の計算を行い総合判定を受けるとのことでしょ
うか？
②【事務所棟】は専門機関による総合判定の業務はなく（耐震・補強計算の業務もなく）、平成26年
度実施の補強計画をもとに実施設計を行うと考えてよろしいですか。又は事務所棟は耐震補強改
修は無しでしょうか。

①お見込みのとおりでございます。
②事務所棟は平成28年度に耐震補強工事を実施済みですので耐震補強改修はありません。

委託特記仕様書　別紙1（2枚目、6枚目）及び配置図（7枚目）
①機械式立体駐車場撤去とありますが、具体的は範囲及び内容が不明ですので資料をご提示お
願いします。　　（撤去内容が不明なので設計にかかる業務量算定ができません）

株式会社春本鐵工所
型式：F-M
2段式昇降駐車装置
台数：4台
図面等の資料はございません。
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事業 課 庁 舎 　 駐 車 場 及 び 洗車 場 補強計画 基礎伏図 1 : 2 0 0

※壁と柱の関係は工事前に再確認すること。

土間スラブ(t=150, 短辺・長辺共 D10@250(S))

W15 (t=150, 縦筋 D13@200(S), 縦筋 D10@200(S))
既設撤去復旧

項目

鉄骨
ブレース補強 V65  :L-65x65x6(SS400)
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※ 　　　印は既設撤去復旧範囲(各通りから1.0m程度)を示す。
　監理者の承認を得た場合に限り、撤去復旧範囲の変更を可とする。
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事業 課 庁 舎 　 駐 車 場 及 び 洗車 場 補強計画 梁伏図 1 : 2 0 0

項目

V65  :L-65x65x6(SS400)
鉄骨

ブレース補強

方杖補強 L-65x65x6(SS400)

※壁と柱の関係は工事前に再確認すること。

断面

部材撤去 既設間柱 P1,P2 (補強ブレースに干渉する箇所)

V20  :1-M20(SNR400, JIS規格)
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事業 課 庁 舎 　 駐 車 場 及 び 洗車 場 1 : 2 0 0補強計画 軸組図(1)

項目

V65  :L-65x65x6(SS400)
鉄骨

ブレース補強

方杖補強 L-65x65x6(SS400)

※壁と柱の関係は工事前に再確認すること。

断面

部材撤去 既設間柱 P1,P2 (補強ブレースに干渉する箇所)

V20  :1-M20(SNR400, JIS規格)
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事業 課 庁 舎 　 駐 車 場 及 び 洗車 場 1 : 2 0 0補強計画 軸組図(2)

項目

V65  :L-65x65x6(SS400)
鉄骨

ブレース補強

方杖補強 L-65x65x6(SS400)

※壁と柱の関係は工事前に再確認すること。

断面

部材撤去 既設間柱 P1,P2 (補強ブレースに干渉する箇所)

V20  :1-M20(SNR400, JIS規格)
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